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ΤΜΗΜΑ Α 
 

Α.1.  ΓΕΝΙΚΑ  

 

Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη 
λειτουργία του Πράσινου Σημείου και ειδικότερα στην κατασκευή:  

 των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα, 

 των έργων υποδομής (πύλη εισόδου – εξόδου, περίφραξη έργου, διαμόρφωση 
χώρου εισόδου, Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή 
(ΚΑΕΔΙΣΠ), υπόστεγα, δεξαμενή πλύσης – ύδρευσης – πυρόσβεσης, στεγανή 
Δεξαμενή Λυμάτων) 

 των Η/Μ εγκαταστάσεων (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης 
Λυμάτων, Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, 
Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού) 

 των έργων διαχείρισης ομβρίων, 

 των έργων φύτευσης και άρδευσης, 

 των έργων εσωτερικής οδοποιίας, 

 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη λειτουργία του έργου δεν αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσας.  

 

Ακριβής διεύθυνση του έργου  

Το Πράσινο Σημείο θα κατασκευαστεί στη θέση «ΚΟΪΤΣΟΝΑΡΑΧΗ», του Δήμου Λεβαδέων. 
Πρόκειται για δημοτική έκταση εντός της Δ.Ε. Λιβαδειάς. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 
τμήμα γηπέδου στο οποίο λειτουργούσαν τα παλιά σφαγεία και τώρα βρίσκεται ο όρχος. Η 
προτεινόμενη έκταση έχει άμεση πρόσβαση αφού βρίσκεται σε απόσταση 350 μ. από το 2ο 
χλμ. της Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς - Λαμίας με την οποία συνδέεται μέσω ασφαλτοστρωμένης 
αγροτικής οδού. 

 

Αριθμός Αδείας: 

……………………………………………….. 
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Α.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό /αρχικούς 
ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, οπότε επέρχεται 
κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες) 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 
Ημερομηνία 

Κτήσεως 

Τμήμα του έργου 
όπου υπάρχει  

Ιδιοκτησία 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ    

    

    

    

    

    

   

 

Στοιχεία του συντάκτη του Τμήματος ΦΑΥ (Μελέτης) : 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ A.Ε.    

2. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

3. ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ –Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ  

& ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ  

 

Ηνιόχου 16, Τ.Κ. 15238 Χαλάνδρι Αττικής  

τηλ. 210- 6086300, fax. 210- 6086302 

e-mail: info@epta.gr 

 

Στοιχεία του συντονιστή του Τμήματος ΦΑΥ (Μελέτης) : 

             ………………………………… 

   ………………………, ΤΚ  …………., …………., τηλ. …………………… 

 

Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/ αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση 
Ημερομηνία 

αναπροσαρμογής 

    

    

    

 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΠΕΚ: Κεντρικής Ελλάδας 

 

mailto:info@epta.gr
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

Β1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1.   Τεχνική  Έκθεση του  έργου  βλ.  Τεχνική  Έκθεση  Μελέτης.  

 

2.  Παραδοχές μελέτης  

 

 

Α.  Υλ ικά  έ ργων 

 

 Υλικά επιχωμάτων  : από τον όγκο εκσκαφών (μετά από διαλογή) και  
                                           από λατομείο 

 Σκυροδέματα : C12/15, C16/20, C20/25 (ανάλογα με την 
κατασκευή – ιδέ προμετρήσεις, προϋπολογισμό) 

 Οπλισμός : B500C – Δομικό Πλέγμα 

 Αγωγοί : Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE και   
                                            σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 

 Κατά τα άλλα :  όπως προβλέπονται στις προμετρήσεις – 
προϋπολογισμό –τεχνικές προδιαγραφές της 
Οριστικής μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης 
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Β2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη 
λειτουργία του Πράσινου Σημείου και ειδικότερα στην κατασκευή:  

 των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα, 

 των έργων υποδομής (πύλη εισόδου – εξόδου, περίφραξη έργου, διαμόρφωση 
χώρου εισόδου, Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή 
(ΚΑΕΔΙΣΠ), υπόστεγα, δεξαμενή πλύσης – ύδρευσης – πυρόσβεσης, στεγανή 
Δεξαμενή Λυμάτων) 

 των Η/Μ εγκαταστάσεων (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης 
Λυμάτων, Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, 
Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού) 

 των έργων διαχείρισης ομβρίων, 

 των έργων φύτευσης και άρδευσης, 

 των έργων εσωτερικής οδοποιίας, 

 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη λειτουργία του έργου δεν αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσας.  

 

Το Πράσινο Σημείο θα κατασκευαστεί στη θέση «ΚΟΪΤΣΟΝΑΡΑΧΗ», του Δήμου Λεβαδέων. 
Πρόκειται για δημοτική έκταση εντός της Δ.Ε. Λιβαδειάς. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 
τμήμα γηπέδου στο οποίο λειτουργούσαν τα παλιά σφαγεία και τώρα βρίσκεται ο όρχος. Η 
προτεινόμενη έκταση έχει άμεση πρόσβαση αφού βρίσκεται σε απόσταση 350 μ. από το 2ο 
χλμ. της Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς - Λαμίας με την οποία συνδέεται μέσω ασφαλτοστρωμένης 
αγροτικής οδού. 

Η έκταση του συνολικού γηπέδου είναι 11,5 στρέμματα περίπου, ενώ το τμήμα που 
προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Πράσινου σημείου έχει έκταση 3,08 
στρέμματα. Η υπόλοιπη έκταση του γηπέδου, η οποία περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις της 
προηγούμενης χρήσης του γηπέδου, θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο για τη δημιουργία 
χώρων γραφείων για τη στέγαση του προσωπικού της διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας και Πρασίνου. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

 

Γ1.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους 
μεταγενέστερους χρήστες κα τους συντηρητές / επισκευαστές του. 

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι 
γνωστά στο στάδιο της μελέτης) : 

 

1. Ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή των κατασκευών 

Δεν διαφαίνονται με πλήρη τήρηση των ισχυόντων κατασκευαστικών προδιαγραφών, 
του κατασκευαστή του εκάστοτε υλικού. 

 

2. Υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Αίτηση σε όλους του πιθανά εμπλεκόμενους Ο.Κ.Ω. για τον εντοπισμό και καταγραφή 
των δικτύων τους προ της έναρξης των εργασιών. 

Μετακίνηση και προσαρμογή τους στη χάραξη σε συνεργασία με τον αρμόδιο Ο.Κ.Ω. 
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φ.Α., ΔΕΥΑ κλπ). Επιλογή του τρόπου εγκατάστασης (εναέριος, 
υπόγειος) από τον αρμόδιο Ο.Κ.Ω. μετά από έγγραφη ενημέρωσή του προ της 
έναρξης των εργασιών. Προσωρινή αποκατάσταση των δικτύων όπου απαιτείται. 

συμπλήρωση σε αργότερο στάδιο της εκτέλεσης του έργου   

 

 

3.   Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 
κίνδυνο 

Υλικά κατασκευής του δικτύου στοιβαζόμενα επί ή και πλησίον του οδοστρώματος, 
σε περίπτωση μη επαρκούς σήμανσης. Ομοίως για τα σκάμματα των αγωγών επί 
των οδών. 

 

 

  



 

- 7 - 
 
 

ΤΜΗΜΑ Δ 
 

Δ1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες – συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κλπ. – καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
των εργασιών.) 

 

Γενικά περί επεμβάσεων σε Έργα πλησίον ή υπό οδοστρώματος 

- Όλες οι επεμβάσεις στο ή από το οδόστρωμα της οδού (συντήρηση, 
αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων κλπ), θα γίνονται από συνεργεία ειδικά 
εξοπλισμένα με τα αντίστοιχα υλικά (κώνους και κινητή σήμανση εκτροπής 
κυκλοφορίας, ειδικά ανακλαστικά ενδύματα κλπ) και το ανάλογο προσωπικό 
ενημέρωσης των διερχόμενων οχημάτων, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
εμπλοκής διερχόμενου οχήματος σε ατύχημα με το προσωπικό συντήρησης. 

- Οι προγραμματισμένες (όχι έκτακτες) επεμβάσεις συντήρησης κλπ θα πρέπει να 
γίνονται σε περιόδους και ώρες μειωμένης κίνησης οχημάτων. 

- Ειδικότερα επισημαίνονται τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
σχετικά με παροδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (π.χ. παροδική σήμανση μείωσης 
του ορίου ταχύτητας – παροδική κατάργηση λωρίδων κυκλοφορίας με κατάλληλα 
ελεγχόμενα μέσα σήμανσης κλπ.) καθώς και τα για αυτά απαιτούμενα μέσα 
σήμανσης λαμβάνοντας υπ’ όψη την αναμενόμενη ταχύτητα των οχημάτων στις 
περιπτώσεις επεμβάσεων στις εγκαταστάσεις που απαιτούν την κίνηση ή / και 
παραμονή προσωπικού και οχημάτων συντήρησης στην επιφάνεια του 
οδοστρώματος  

- Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσώπων άσχετων με την επέμβαση 
στους χώρους των επεμβάσεων  

- Τα κάθε είδους μηχανήματα επέμβασης πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα 
καθ΄ ύψος από τυχόντα εναέρια δίκτυα της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να 
τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανοί  
κλπ).  

- Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόμενα από την νομοθεσία ΠΔ-1073/81, 
ΠΔ-305/96, ΠΔ-778/80, ΠΔ-396/94, ΠΔ-95/98, ΠΔ89/99, ΠΔ159/99, Δ1 
3Ε/8068/510 2000. 

- Τήρηση των αντιστοίχων κανονισμών ΚΟΚ – ΤΟΤΕΕ κλπ κατά την εκτέλεση των 
Εργασιών. 

 

 

Γενικά περί επεμβάσεων σε Έργα εκτός του οδοστρώματος  

- Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σε εποχές που δεν αναμένονται 
βροχοπτώσεις. Σε περίπτωση εμφάνισης δυσμενούς καιρικού φαινομένου οι 
εργασίες θα αναστέλλονται. 

 

-  Εργασίες σε ύψος. 

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πτώσεων από ύψος, 
από την πτώση αντικειμένων από ύψος – οι εργασίες να μην διενεργούνται σε 
κατάσταση καταιγίδας ή άλλων καταστάσεων όπου είναι πιθανή η πτώση 
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κεραυνού. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποφυγή κινδύνων και 
χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ασφαλή μέσα και ΜΑΠ κατά την διενέργεια των 
εργασιών 

 

-  Εργασίες σε φρεάτια, υπόγεια ή  τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου 
υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και 
βιολογικούς παράγοντες Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποφυγή κινδύνων 
και χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ασφαλή μέσα και ΜΑΠ κατά την διενέργεια 
των εργασιών. Ελέγχεται μία φορά κατ’ έτος η κατάσταση των καλυμμάτων σε 
φρεάτια και δεξαμενές. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 
 

  ΄Εργα ΠΜ/ ΗΜ 

1.  Εγκεκριμένη Τεχνική περιγραφή –  Εγκεκριμένα Σχέδια - Πρότυπα Κατασκευής 
Έργων (Τεχνικές Προδιαγραφές) Π.Μ./Η.Μ.  

2.  Ως κατασκευάσθη σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 

Επισυνάπτονται σε παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τα σχέδια 

«as build» των εγκαταστάσεων. 

3.  Aρχεία από βιντεοσκόπηση της κατασκευής των δικτύων και των τεχνικών έργων. 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

 

ΣΤ. 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Στο παρόν τμήμα καταγράφονται στοιχεία των προγραμματισμένων αναγκαίων 
επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του, καθ’ όλη την 
διάρκεια της ζωής του έργου. 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κτλ.) καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
εργασιών. 

Η αποφυγή των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, 
καθαρισμού, επισκευών κτλ. προϋποθέτει την ύπαρξη ακριβούς μητρώου του έργου, 
εγχειριδίου επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και τήρηση διαδικασιών. 

Είναι απαραίτητο να διατίθενται χάρτες όπου απεικονίζονται οι θέσεις των κατασκευών που 
χρειάζονται συντήρηση και ο τρόπος προσέγγισης. Επίσης πρέπει να υπάρχουν όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με τις κατασκευές (πχ τύπος κατασκευής, λεπτομέρειες θεμελιώσεων, 
ο τύπος του οδοστρώματος, των προστατευτικών διατάξεων κτλ.). 

Πρέπει να διατίθεται το ιστορικό συντήρησης (προηγούμενες επιθεωρήσεις, όνομα 
υπευθύνου, ημερομηνία επιθεώρησης, μέθοδος επιθεώρησης, περιοχές που δεν 
επιθεωρήθηκαν, αποτελέσματα, φωτογραφίες, έλεγχοι που διενεργήθηκαν και 
αποτελέσματα αυτών). 

Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται: 

 Πρέπει να υπάρχει μια πλήρης λίστα των κατασκευών που επιθεωρούνται / 
συντηρούνται η οποία θα συνοδεύεται από τον τρόπο προσέγγισης / εισόδου 
(συμπεριλαμβανομένου των διαδικασιών επείγουσας ανάγκης). Όλοι οι εμπλεκόμενοι 
πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις. 

 Πρέπει να διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός που αφορά στην ασφάλεια του 
προσωπικού ανάλογα με τη φύση της εργασίας. Στον εξοπλισμό πρέπει, εάν 
απαιτείται, να διατίθεται εξοπλισμός επικοινωνίας. Το προσωπικό πρέπει να είναι 
εξοικειωμένο με τον εξοπλισμό πριν τη διεξαγωγή των εργασιών. Περιοδικά πρέπει 
να γίνεται επιθεώρηση του εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία 
του. 

 Πρέπει να γίνεται γνωστό, ανάλογα με τη φύση της εργασίας συντήρησης, το πλήθος 
του προσωπικού και των μηχανημάτων, καθώς επίσης και η ειδίκευση του 
προσωπικού.  
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 Το προσωπικό πρέπει να έχει εκπαιδευτεί ειδικά, προκειμένου να επιτρέπεται η 
εργασία συντήρησης. 

 

Πρέπει τέλος ο Ανάδοχος να συντάσσει Πίνακα Επιθεώρησης/Συντήρησης όπως 
παρακάτω: 

 

Α/Α ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΘΕΣΗ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
ΜΑΪΟΣ 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Για την ένωση  

«ΕΠΤΑ Α.Ε. – CONCEPT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. – 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
Ε.Π.Ε.» 

Ο νόμιμος κοινός εκπρόσωπος 

Παρίσης Μπίλλιας  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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